Tiempo de pulsacién / Czas naciskania / .z . .
Doba pridrzent / Cas pritiska Instalacién / Instalacja / Instalace / Namestitev

Temperatura medida / Temperatura zmierzona /
Namérena teplota / Izmerjena temperatura

Temperatura de consigna / Temperatura zadana /
Doporuéena teplota / Nastavljena temperatura
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Caracteristicas / Charakterystyka /
Charakteristiky / TehnilZine lastnosti

&0 2 x 1,5V, LRO3/AAA (supplied),
A% 2 years autonomy

O]

—t 5A max., 230V~ Cos ¢ =1

Termostato programable I/v_> 81x135x22mm E N
Termostat programowalny ‘@j
Programovatelny termostat IP30

Bl Programabilni termostat

°C 0°C -->+40°C

Base de tiempos de regulacion /
S X . 'q
Podstawa czasowa regulacji / Casovy /‘r
interval regulace / A Mini 20 cm
ni

Osnova za nastavitveni ¢as: 15 min.
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Konvektor(ji)

Configuraciones / Konfiguracja / Konfigurace / Nastavitev

CFE Correccion de temperatura medida /
Korekta zmierzonej temperatury /
Korekce namérené teploty /
Popravek izmerjene temperature
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CFng Temperatura indicada en el modo AUTO /
~ | Temperatura wyswietlana w trybie AUTO /
Teplota zobrazend v rezimu AUTO / CFO3 Conforto regulado por el termostato /
Prikazana temperatura v na¢inu AUTO Komfort regulowany termostatem /
Komfortni teplota regulovana termostatem /
Nastavitev udobja s termostatom TRy Antigripado / Zapobieganie zatarciu /
=R proti zadreni / Zasc¢ita pred blokiranjem
" @L Low battery K —0—"— (off)
i o Yes w On CFEo 1—t (on)
= o ~p(0n)
: F : No ; off 2 Xoff)
Volver a los ajustes iniciales / Reset / Reset / Ponastavitev Ajuste de las temperaturas (consignas) / Regulacja temperatur (wartosci zadane) /
Nastaveni teplot (pozadovanych) / Nastavitev Zzelene temperature
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Programacion / Programowanie / Programovani / Programiranje

Ejemplo: Confort Je- de 6h a 8hy de 17h a 23h.

Przyktad: Komfort - od 6:00 do 8:00 oraz od 17:00 do 23:00

Priklad: Komfortni teplota -e: od 6:00 do 8:00 a od 17:00 do 23:00. Oh 6h  8h 17h 23h Oh
Primer: Udobje -8 od 6. do 8. ure in od 17. do 23. ure. ) * 5) S 5
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o Repetir las operaciones de programacion
para cada dia de la semana

e Powtorz czynnosci programowania dla

Nota: la tecla pp permite visualizar el programa

Uwaga: brzvcisk B umozliwia przewiianie programu e Copia del programa al dia siguiente kazdego dnia tygodnia
Poznirglfa' Yl'laél’tko umoiﬁu[j)e P :hézer?i pfogran.w o Skopiuj program na nastepny dzien e Programovaci operace opakujte pro kazdy
: » : « Kopirovani programu do nasledujiciho dne den v tydnu
Opomba: s pritiskom na tipko P prikaZete razlicne programske korake. « Kopiranje programa na naslednji dan « Ponovite korake programiranja za vsak
dan v tednu
Modo automatico / AUTO Modo ausencia / Nieobecnosc / Nepfitomnost / Odsotnost
Enge N4 >é ® Demanda de calefaccién / Zadanie ogrzewania / -
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Aktualni prednastaveni / Trenutna nastavitev
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J) J} é O’@ Modo permanente
) . . ‘% Tryb staty (Bez PROG)
@ Hora / Godzina / Cas / Cas @ ®)  Permanentni rezim (bez PROG)
Trajni nacin (No PROG)

(2] Temperatura medida o de consigna /
Temperatura zmierzona lub zadana /
Namérena nebo prednastavena teplota /
Izmerjena ali Zelena temperatura

Sabado 18 / 00:00
Sobota 18 / 00:00
Sobota 18. / 00:00
e Descuento de los dias Sobota 18 / 00.00

e QOdliczanie dni
e Odpocitavani dna
* Dnevi se za¢nejo odstevati

© Modo ausencia / Tryb ,Nieobecnosc¢” /
ReZim Nepritomnost / Nac¢in med odsotnostjo

O Modo manual / Tryb ,Reczny”/ Manualni rezim /
Rocni nacin

(5) Derogacion / Tymczasowa zmiana ustawienia /
Vyjimka / Razveljavitev programa

Modo paro / Stop / Vypnuti / Ustavitev Derogacién / Tymczasowa zmiana ustawienia / Odchylka / Razveljavitev programa
Qh 6h %h 11h 13030 17h 2§h Oh ¢ V tem nacinu lahko nastavite Zeleno temperaturo v trajanju od 30 minut do 72 ur.
e o- PRIMER: 21 °C od 11.00 do 13.30 (02.30).

D) D ) ) )
X 21°C

o Este modo permite ajustar la duracién de una
temperatura de consigna de 30 minutos a 72 horas.

EJEMPLO: 21 °C de11:00 a 13:30 (02:30).
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e W tym trybie mozna ustawi¢ temperature na usta-
lony czas od 30 mindo 72 g.
PRZYKtAD: 21°C od 11:00 do 13:30 (2,5 h).

e Tento rezim umoznuje pfednastavit teplotu na dobu
od 30 minut do 72 hodin.
PRIKLAD: 21 °C od 11:00 do 13:30 (02:30).

Cambiar las pilas / Wymiana baterii / Vyména baterii / Zamenjava baterij Modo manual / Tryb ,Reczny” / Manualni rezim / Roéni naéin

o Permite ajustar un modo hasta el préximo cambio o Tento reZim umoznuje nastavit tempo az do pristi
de programa. zmény programu.
EJEMPLO: Confort a 16h00 PRIKLAD: Komfortni teplota v 16:00

o W tym trybie mozna ustawic tryb do nastepnej ¢ V tem nacinu delovanja lahko izberete nacin delova-
zmiany programu nja do naslednje menjave nacina delovanja.
PRZYKEAD: komfort o 16:00 PRIMER: udobni nacin ob 16. uri

Oh 6h 8h 16h 1|7h 23|h O.h

o A partir del momento en que aparece el simbolo de desgaste de las pilas, dispone de alrededor de 3 meses para
cambiarlas (2 pilas alcalinas 1,5 V tipo LRO3 0 AAA)
Dispone de 45 s aproximadamente para cambiar las pilas sin perder el ajuste de la hora (en caso de reinicio,
realice de nuevo el ajuste de la hora y de la fecha).

e Uzytkownik ma okoto 3 miesigce na wymiane baterii (2 baterie alkaliczne 1,5V LRO3 lub AAA).
Na wymiane baterii przewidziano ok. 45 sekund. Po tym czasie ustawienia godziny sg zerowane.

o Mate pfiblizné 3 mésice na vyménu baterii (2 alkalické baterie 1,5 V typu LRO3 nebo AAA).
Na vyménu baterii mate priblizné 45 sekund, poté dojde k vynulovani ¢asu.

o Hasta el proximo cambio de programa (17.00)

¢ Do nastepnej zmiany programu (o 17:00)

o AZ do pfisti zmény programu (17:00)

¢ Do naslednje spremembe nacina delovanja (17.00)

e Ko se pojavi simbol baterije, imate Se priblizno 3 mesece ¢asa, da zamenjate bateriji (2 alkalni bateriji 1,5 V tipa
LRO3 ali AAA).
Imate priblizno 45 s ¢asa za zamenjavo baterij, preden se ponastavi Cas.



